Schematy podtaczenia regulatora do instalacji grzewczej

ERJ®) i

~230V

1. Regulator MASTER 530 8. Pompa c.o.

2. Silnik podajnika 9. Pompa c.w.u.

3. Kontaktron 10. Czujnik podgrzewacza c.w.u.

4. Czujnik temperatury podajnika 11. Panel zdalnego sterowania CONTROL
5. Wentylator kotta c.o. 12. Termostat pokojowy

6. Bezpiecznik termiczny TERMIK 13. Pompa cyrkulacyjna

7. Czujnik temperatury kotta c.o. 14. Czujnik cyrkulacji

Przyktadowy schemat instalacji grzewczej ze sterownikiem MASTER 530 w
uktadzie pompy P3 pracujgcej jako pompa cyrkulacyjna. Bez urzadzen
odcinajgcych i zabezpieczajgcych. Nie zastepuje on fachowego projektu w
miejscu montazu.
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