Schemat podlaczenia zaworu 3/4 - drogowego do panelu przytagczeniowego

®12 pompa c.o.

11 pompa c.w.u

[, zawér 3D/4D otwieranie

>, zawér 3D/4D zamykanie

® 5 pompa obiegu 2

® ; pompa cyrkulacyjna

W 5 podajnik

przewéd czarny
obroét sitownika w lewo

@5 wentylator

przewéd niebieski -
neutralny N

Uwaga: W przypadku odwrotnego dziatania zaworu nalezy

puszka =20 S A > . .
zamieni¢ miejscami przewody sitownika czarny i bragzowy

instalacyjna

ZAWOR 3/4D

przewod brazowy
obrét sitownika w prawo
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