
Regulator temperatury kotła z podajnikiem MASTER 500

1. Regulator MASTER 500 7.   Czujnik temperatury kotła c.o.
2. Silnik podajnika 8.   Pompa c.o.
3. Kontaktron 9.   Pompa c.w.u.
4. Czujnik temperatury podajnika 10. Czujnik podgrzewacza c.w.u.
5. 11.  
6. Bezpiecznik termiczny TERMIK 12. Termostat pokojowy
  

Wentylator kotła c.o. Panel zdalnego sterowania CONTROL

Przykładowy schemat instalacji grzewczej ze sterownikiem MASTER 500 bez 
urządzeń odcinających i zabezpieczających. Nie zastępuje on fachowego 
projektu w miejscu montażu.

2
ILOŚĆ WYJŚĆ 

STERUJĄCYCH
POMPAMI

POMPA CO POMPA CWU WENTYLATOR PODAJNIK
PRIORYTET

C.W.U.

PRI
ORY

TET

MODULACJA 
WENTYLATORA

COMFORT
SYSTEM

RUSZT
AWARYJNY

PANEL
STERUJĄCY

TERMOSTAT
POKOJOWY

BEZPIECZNIK
TERMICZNY

KONTAKTRON PROGRAM
TYGODNIOWY

~ 230 V

- +

241 12

AUTO

MANU
PROG

PT

4


